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整流脉冲变压器板
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ZK_X型整流扩展板接线图

注：750V进线同步信号建议用同步变压器隔离，其接法为Y/Y接法
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A,B,C三相同步与可控硅4，6，2对应
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ZK--Z整流扩展板

ZK--Z型整流扩展板接线图
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是公共端

是同一路脉冲

是同一路脉冲

公共线控制线控制线控制线控制线接逆变脉冲变压器

触发一组KK硅

触发另一组KK硅

可

可

ZK_X型整流扩展板

A,B,C三相同步与可控硅4，6，2对应

NK--Z型逆变扩展板
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此板适用与：KGPS--1，MPU--2，MPU--3，MPU--6，MPU--11等系列

注意：用于MPU--11主板时应短接逆变扩展板上的R9，R10 电阻


